Gemeinde Koblach, Amtsadresse (k2.1)
per V-DOK (intern)
Gruppenwasserversorgung Vorderland

Betreff: Trinkwasseruntersuchung

Datum der Probenahme: 14.10.2025

Umweltinstitut
Vorarlberg }%"!!"E{ VOESS]}L%BGI'Q
Auskunft:

DI Elias Gmeiner
T+43 5574 511 42518

Zahl: UI-5.03.03.09.01-95
Bregenz, am 26.02.2026

- Anlage/Versorgung: PW Koblach - Indikatorentest

- Auftragsnummer: 1525-0/2025-UI
- Probennummer: 1

Bezug: Ihr Dauerauftrag vom 20.07.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage tUibermittle ich Ihnen die im Betreff erwdhnten Priifberichte, Gutachten bzw. die
Beurteilung und gegebenenfalls weitere Beilagen.

Mit freundlichen GriRen

Der Institutsleiter
im Auftrag

gez. DI Elias Gmeiner
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0\-’\\‘4 2,

des Landes Vorarlberg
MontfortstraBe 4
A-6901 Bregenz

@

AMTSSIGNATUR

Uberpriift werden.

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Mechanismen zur Uberpriifung des elektronischen Dokuments sind unter
https://www.signaturpruefung.gv.at/ verfligbar. ’

Ausdrucke des Dokuments kénnen bei dem

Institut fir Umwelt und Lebensmittelsicherheit

E-Mail: umweltinstitut@vorarlberg.at

Institut fiir Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes

Vorarlberg

MontfortstraRe 4, 6901 Bregenz, Osterreich | www.vorarlberg.at/umweltinstitut | www.vorarlberg.at/datenschutz
umweltinstitut@vorarlberg.at | T+43 5574 511 42099 | F +43 5574 511 942095 | ATU 36867707



Gruppenwasserversorgung Vorderland
c/o Gemeindeamt Koblach

Werben 9

A-6842 Koblach

Untersuchung von Wasser

Auftragsnummer: 1525-0/2025-UI
Probennummer: 1- PW Koblach

Hinweis

Umweltinstitut

vorarlberg | gl Vor QﬂbEI’g

I3
Wk unserLand

Bregenz, am 26.02.2026

Es wurde der Indikatorentest des Umweltbundesamtes geméR der Leitlinie "Umgang mit nicht
geregelten Fremdstoffen im Trinkwasser", ergénzt um den Parameter Diclofenac, durchgefiihrt.

BEURTEILUNG

Folgende nicht geregelte Fremdstoffe sind nachweisbar:
- Acesulfam: 0,027 ug/l (abgeleiteter Toleranzwert fiir Sduglinge: 12.000 ug/!1)
- Carbamazepin: 0,001 ug/! (abgeleiteter Toleranzwert fiir Sduglinge: 2 pg/l)

Die Konzentrationen der weiteren Einzelsubstanzen liegen unterhalb der jeweiligen Nachweis-

und Bestimmungsgrenze der Methode.

Das Wasser entspricht der Leitlinie "Umgang mit nicht geregelten Fremdstoffen im Trinkwasser"
(BMG-75210/0023-11/B/13/2014 vom 14.07.2014) und den Empfehlungen des

Umweltbundesamtes (Stand 01.01.2019).

Der Institutsleiter
im Auftrag

DI Elias Gmeiner
elektronisch gefertigt

institut fur Umwelt und Lebensmittelsicherhert des Landes Vorariberg
MontfortstraRRe 4, 6901 Bregenz, Osterreich | www.vorarlberg.at/umweltinstitut | www.vorarlberg.at/datenschutz
umweltinstitut@vorarlberg.at | T+43 5574 511 42099 | F +43 5574 511 942095 | ATU 36867707 Seite 1von 2



ATINS 7
i !y,
N “n

Q@

AMTSSIGNATUR

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Mechanismen zur Uberpriifung des elektronischen Dokuments sind unter
https://www.signaturpruefung.gv.at/ verfligbar.

Ausdrucke des Dokuments kénnen bei dem

Institut fir Umwelt und Lebensmittelsicherheit
des Landes Vorarlberg

MontfortstraBe 4

A-6901 Bregenz

E-Mail: umweltinstitut@vorarlberg.at
Uberprift werden.

Auftragsnummer: 1525-0/2025-Ul
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Gruppenwasserversorgung Vorderland
¢/o Gemeindeamt Koblach

Werben 9
A-6842 Koblach

Umweltinstitut
Vorarlberg

if\Vorarlberg

unser Land

Bregenz, am 26.02.2026

Priifbericht
Priifgegenstand: Trinkwasser, Untersuchung gemaR Verordnung 'Qualitdt von Wasser fir den
menschlichen Gebrauch' (BGBI. Il Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser
(OLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)
Auftragsnummer: 1525-0/2025-Ul Probennummer: 1
Auftraggeber: Gruppenwasserversorgung Vorderland
c/o Gemeindeamt Koblach
Probenstelle: PW Koblach
A-6842 Koblach
Probenehmer: DI Elias Gmeiner; Umweltinstitut
Probenahmedatum:  14.10.2025 13:40 Uhr
Probeniiberbringer: DI Elias Gmeiner; Umweltinstitut
Probeneingang: 14.10.2025
Analysendatum: 14.10.2025 bis 19.02.2026
Priifergebnis
Parameter Ergebnis Einheit Norm/Sondertext
Aussehen, Farbe vor Ort 0.B. OENORM M 6620
Geruchvorort 0B.  OENORMMG6620
Geschmack vor Ort 0.B. OENORM M 6620
Wassertemperatur vor Ort 11.8°C OENORM M 6616
Leitfahigkeit vor Ort (bei 25°C) ~ 647puS/cm  OENORMEN 27888
Leitfahigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet 580 uS/cm OENORM EN 27888
pH-Wert vor Ort ' - 74 OENORM EN ISO 10523
geléster Sauerstoff vor Ort 78mg/l  OENORM SO 17289
Sauerstoffsattigung vor Ort 74 % OENORM ISO 17289
Acesulfam - 'o.'027"gg/1 . Uﬁrferrsuc'hung in einem externen Labor
Benzotriazol 0.01 pg/l o Untersuchung in einem externen Labor

(kleiner Bestimmungsgrenze)

Tolyltriazol < 0.005 pg/l Untersuchung in einem externen Labor
, __Kleiner Nachweisgrenze) S
Diclofenac < 0.005 pg/t Untersuchung in einem externen Labor
{(kleiner Nachweisgrenze)
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Priifbericht darf nicht ohne schriftliche
edeTn 4y Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfaltigt oder vertffentlicht werden.

Institut fiir Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorariberg
MontfortstraRe 4, 6901 Bregenz, Osterreich | www.vorarlberg.at/umweltinstitut | www.vorarlberg.at/datenschutz
umweltinstitut@vorariberg.at | T +43 5574 511 42099 | £ +43 5574 511 942095 | ATU 36867707

* Untersuchung auRerhalb des akkreditierten Rahmens; 0.B. = ohne Besonderheiten
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Auftragsnummer: 1525-0/2025-UlI Probennummer: 1

Parameter Ergebnis Einheit Norm/Sondertext

Carbamazepin 0.001 pg/l Untersuchung in einem externen Labor

16,11—Dihydf6—10; 11- < 0005 ug/l Unérsdchung in einem externen Labor

Dihydroxycarbamazepin (kleiner Nachweisgrenze)

Nﬁzﬁaolii - < 00025 ug/l WW?UirrtéFsiuchuhgvih einem externen Labor
(kleiner Nachweisgrenze)

Sotalol < 0.002 pg/l Untersuchung in einem externen Labor

(kleiner Nachweisgrenze)

Ing. Markus Schupp e.h.
Prifverantwortlicher

Abt. Trinkwasser

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

\“\;\ﬂ""s’/ra Mechanismen zur Uberpriifung des elektronischen Dokuments sind unter
N 7 https://www.signaturpruefung.gv.at/ verfiigbar.

Ausdrucke des Dokuments kénnen bei dem

i Institut fir Umwelt und Lebensmittelsicherheit
\ des Landes Vorarlberg
@ MontfortstraBe 4
AMTSSIGNATUR A-6901 Bregenz
E-Mail: umweltinstitut@vorarlberg.at
Uberprift werden.

edtenng 4, Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Priifbericht darf nicht ohne schriftliche
by ?g"e Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfdltigt oder veroffentlicht werden.
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* Untersuchung auBerhalb des akkreditierten Rahmens; 0.B. = ohne Besonderheiten

=)

o160 Seite 2 von 2



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

